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TANQUE DE ALMACENAMIENTO 35.35 m³
CUARTO DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS Y TABLEROS DE CONTROL
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO 35.35 m³
CUARTO DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS Y TABLEROS DE CONTROL
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Se requiere ducto o

recubrimiento en superboard
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CAJA SANITARIA #02
80x80cm internos

CT:  3.850m
CC:  3.610m
CB:  3.500m
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60x60cm internos

CT:  3.850m
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BAJANTE DE PURGA SCI
TUBERIA DE 1" AC

BAJANTE DE PURGA SCI
TUBERIA DE 1" AC

BAN PLUV #07 4" PVC
Se requiere ducto o
recubrimiento en superboard

BAN PLUV #08 4" PVC
Se requiere ducto o

recubrimiento en superboard

BAN PLUV #06 4" PVC
Se requiere ducto o

recubrimiento en superboard

BAN PLUV #09 4" PVC
Se requiere ducto o
recubrimiento en superboard
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